
  การใช้ไฟฟ้าเชื่อมต้องเป็นไปตาม "Strcutural Welding Code"  AWS D1.1-79,

- เหล็กเสริมตั้งแต่ 12 มม. ขึ้นไปต้องใช้เหล็กข้ออ้อยซึ่งมีกำลังคลากอย่างน้อย 3,000 กก./ตร.ซม. 

- เหล็กเสริมขนาด 9 มม. และเล็กกว่าจะต้องมีกำลังคลากอย่างน้อย 2,400 กก./ตร.ซม. 

5. ถ้าไม่มีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น กำแพงก่ออิฐทั้งหมดจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลัง ทุกระยะ 
   2.50 เมตรและรอบช่องเปิดทั้งหมด เสาเอ็นและทับหลังจะต้องมีความหนาเท่ากับความหนา
   กำแพง และความกว้างอย่างน้อย 12.5 ซม.เสาเอ็นและทับหลังจะต้องเสริมเหล็ก 2-RB 9 มม. 

7. ระยะทาบและการงอเหล็ก จะเป็นไปตามมาตราฐาน ACI. ซึ่งแสดงไว้ใน TYPICAL DETAIL 

- คอนกรีตที่ใช้ทำฐานราก พื้น คาน กำแพงชั้นใต้ดิน และชั้นหลังคา และถึงน้ำจะต้องป้องกัน

- คอนกรีตทุกประเภท ถ้าไม่กำหนดเป็นอย่างอื่นจะต้องมีกำลังรับแรงอัด (รูปทรงกระบอก)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ใช้กับงานโครงสร้างใต้ดิน, ฐานราก, คาน, 

   ตามมาตราฐาน AC1-318-95(AMERICAN CONCRETE INSTITUTE และมาตรฐาน
- โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกแบบโดยวิธี ULTIMATE STRENGTH DESIGN METHOD

  แบบงานก่อสร้างอื่นๆ และข้อกำหนดต่างๆให้เข้าใจ  หากสงสัย
1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องตรวจสอบแบบสถาปัตยกรรม  แบบโครงสร้างและ

 ลวดเชื่อม E70XX และมีกำลัง  รับแรงดึงอย่างน้อย 4,920 กก./ตร.ซม.

9. การเชื่อมไฟฟ้า
  น๊อตทุกตัวจะต้องเป็นน๊อตแรงสูง เป็นไปตาม ASTM A325
8. การยึดตัวน๊อต

6. ถ้าไม่มีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่นเหล็กเสริมจะต้องวางห่างจากผิวคอนกรีตอย่างน้อย 2 ซม.

   สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ว.ส.ท. 1008-38)

4.2 เหล็กเสริม
  การซึมน้ำโดยใช้วัสดุผสม Plastocrete-N และ Waterproofing Membrane

  อย่างน้อย 210 กก./ตร.ซม. เมื่ออายุ 28 วัน

   ตามมาตราฐาน AISC (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION)
- โครงสร้างเหล็กออกแบบโดยวิธี ALLOWABLE STRESS DESIGN METHOD

4.1 คอนกรีต
4. วัสดุ

ข้อกำหนดทั่วไป

2.1  มาตรฐานการออกแบบ

- อุโบสถ
2. ข้อกำหนดในการออกแบบ
  หรือพบสิ่งขัดแย้งในแบบ ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบทันที

กก./ตรม.

- ผู้รับเหมาจะต้องทำการเจาะสำรวจดินเพื่อใช้ในการหาระดับความลึกของฐานรากที่เหมาะสมเพื่อให้ได้
3. ฐานรากตื้น

กำลังรับน้ำหนักตามที่ออกแบบ

 (SD-30 Tis.Standard)

(SR-24 Tis.Standard)

   และ Stirrup RB 6 มม.@ 20 ซม.

รายการ

รายการแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
หมายเลขแบบหน้า

  พื้น

400
2 S-002 แบบมาตรฐานงานโครงสร้าง 1

S-001 สารบัญ, ข้อกำหนดทั่วไป1

3 S-003 แบบมาตรฐานงานโครงสร้าง 2
4 S-004 แบบมาตรฐานงานโครงสร้าง 3
5 S-005 แบบมาตรฐานงานโครงสร้าง 4
6 S-006 แบบมาตรฐานงานโครงสร้าง 5
7 S-007 แบบมาตรฐานงานโครงสร้าง 6
8 แบบมาตรฐานงานโครงสร้าง 7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

S-008
S-101 แปลนโครงสร้างฐานราก
S-102 แปลนโครงสร้างคานคอดิน
S-103 แปลนโครงสร้างคานชั้น 1
S-104 แปลนโครงสร้างอะเส 1
S-105 แปลนโครงสร้างอะเส 2

S-201 แบบขยายโครงสร้าง 1
S-202 แบบขยายโครงสร้าง 2
S-203 แบบขยายโครงสร้าง 3

- ทางเดิน - บันได กก./ตรม.500

A3

แปลนโครงสร้างหลังคาS-106
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ในคานต่างระดับ
การวางเหล็กเสริมล่างให้ต่อเนื่อง

ความยาวระยะฝังเพิ่มLd =

6 1

Ld

เหล็กลูกตั้งคู่

เหล็กลูกตั้งคู่

การวางเหล็กเสริมล่างให้ต่อเนื่อง

การวางเหล็กเสริมในคาน
รายละเอียดมาตรฐาน

Ld

ในคานท้องเว้า

SD03

Ld Ld

ระยะต่อทาบสำหรับ
เหล็กเสริมรับแรงดึง

d > L

Ld, Ldh

dL >

หน้าตัดวิกฤต

ระยะต่อ
ทาบ

LC ช่วง

d > L

dL >

 > L dh

 > L d

L d
ของโมเมนต์ลบ
จุดดัดกลับ

ของโมเมนต์ลบ
จุดดัดกลับ

ทาบของเหล็กเส้น

สำหรับเหล็กเส้น
ที่ใหญ่กว่าและระยะ

สำหรับเหล็กเสริมรับแรงอัดLd

ระยะต่อทาบสำหรับ
เหล็กเสริมรับแรงอัดในเสา

ความยาวระยะฝังเพิ่มและระยะต่อทาบของเหล็กเสริม

1. เหล็กเสริมบน หมายถึง เหล็กเสริมในแนวนอนเมื่อมีคอนกรีตสดหล่อใต้เหล็กเสริมนั้น

2. เหล็กเสริมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 32 มม. ต้องใช้ข้อต่อทางกลหรือท่อต่อเท่านั้น

รายละเอียดมาตรฐาน SD02

มากกว่า 300 มม.ในองค์อาคาร

หมายเหตุ สำหรับความยาวระยะฝังและระยะต่ทาบเหล็กเสริม

ความยาวระยะฝังและระยะต่อทาบเหล็กเสริมสำหรับ f'c=210 ksc และ Fy=3,000 ksc
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200

รอยต่อผิวหหยาบ

ดูจากแบบ

DB12

SD08

รอยต่อผิวหยาบ
ท่อสำหรับราวกันตก

ขอบมีราวกันตก

DB10 @ 250

200

200 (น้อยสุด)

DB12

แผ่นคลุมกันน้ำซึมพื้นบนดิน
รายละเอียดมาตรฐาน SD05

แผ่นโพลีเอสธีลีนกันชื้นหนา 1.5 มม.
ทรายบดอัดแน่นหนา 50 มม. (อย่างน้อย)

150 มม.
นอกจากจะระบุ
เป็นอย่างอื่น
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SE
E S

PE
CIF

CA
TIO

N

MECHANCIAL COUPLER OR SLEEVE

TYPICAL CONNECTION IN TENSION AND COMPRESSION
รายละเอียดมาตรฐาน SD09

IN COMPRESSION
MECHANCIAL COUPLER OR SLEEVE

SQUARE SAWCUT BOTH END
YIELD STRENGTH OF REINF. IN COMPRESSION
COUPLER OR SLEEVE MUST DEVELOP MIN. 125% OF

2.

NOTES

1.

SQUARE SAWCUT
BOTH ENDS

IN COLUMN

OR SLEEVE

TIE

COUPLER

MECHANICAL COUPLER
OF SLEEVE

3mm

SQUARE CUT END

YIELD STRENGTH OF REINF. IN TENSION
WELD MUST DEVEL MIN.125% OF

BUTT WELD IN TENSION
IN TENSION

COUPLER OR SLEEVE MUST DEVELOP MIN. 125% OF
YIELD STRENGTH OF REINF. IN TENSION
NO SPECIAL END PREPARATION REQUIRED

MECHANCIAL COUPLER OR SLEEVE
2.

NOTES

1.

TIE

NOTES

WELDING OF REINF.TO BE IN ACCORDANCE

OR SLEEVE
COUPLER

TWO ADDITIONAL SETS
OF TIES REQUIRED

45°

รายละเอียดแบบอย่างสำหรับ

เสาเอ็นและทับหลังที่ช่องเปิดกำแพงก่ออิฐ

รายละเอียดแบบอย่างและเหล็กเสริมสำหรับเสาเอ็นและทับหลัง
รายละเอียดมาตรฐาน

เสาเอ็นและทับหลัง
และทุกๆ 5 ตร.ม. ของกำแพงก่ออิฐ

รายละเอียดแบบอย่างสำหรับ
หมายเหตุ

2. ความยาวระยะฝังของเหล็กยืน = 30 มม.

1. ให้มีเสาเอ็นและทับหลังที่ประตู หน้าต่าง

เสาเอ็น เสาเอ็น

100

100

1RB9

1RB9
RB6 @ 200

150

100

1RB9

1RB9
RB6 @ 100

ช่องเปิดกำแพงก่ออิฐ
เสาเอ็น

ทับหลัง

SD10

ทับหลังเหนือหน้าต่าง

ร่องหยุดน้ำฝน

ดูแบบสถาปัตย์

RB6 @ 200

ดูแบบสถาปัตย์

1RB9

100 1RB9

เสาเอ็น

ทับหลัง
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L A

B

L

L

ADDITTONAL REINFORCEMENT AT CORNER OF SLAB OR WALL
STANDARD DETAIL SD11

A /2 NOT LESS THAN A

1. PLACE REINFORCEMENT AS SHOWN UNLESS

ADDTIONAL REINFORCEMENT AT OPENING OF SLAB OR WALL
STANDARD DETAIL SD12

L

3-DB12 (B.F.) 
< 800
> 800

NOTE :
2. Ld = DEVELOPMENT LENGTH

3-DB16 (B.F.) 
2-DB16 (B.F.) 

< 400
< 600

A OR B

d

2-DB12 (B.F.) 
As

A  /2 NOT LESS THAN A

SB

SB

A

S

Ld

A

AS

SAA

SA

B

2. L1 > L2
1. TYPICAL AT ALL CORNERNOTE : NOTE :

2
1

L
/5

4 DB12 B

4 DB12 T

3-DB12 (B.F.)

 SPECIFIED ON THE DRAWINGS

< 800
> 800

2-DB16 (B.F.)
3-DB16 (B.F.)

< 400
< 600

D As
2-DB12 (B.F.)

A /2 NOT LESS THAN ASD S

D

S

A SD/2

ASD

ASD

Ld = DEVELOPMENT LENGTH

2-DB12 (B.F.)
3-DB12 (B.F.)
2-DB16 (B.F.)
3-DB16 (B.F.)

d < 400
> 400

A OR B
< 200
< 300

As

L
1L

1/5

d
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คาน คสล.

เสาเหล็ก
Plate Thk. 3mm.
150x150 mm.

2-DB12mm ยาว 0.40 m.
เชื่อมยึด Plate รับเสาดั้งเหล็ก

แบบขยายการเชื่อมยึดเสาดั้งเหล็ก แบบขยายการเชื่อมยึดจันทัน

เชื่อมยึดกับจันทัน
ก่ออิฐมอญรองรับจันทันและปรับระดับ

ฝังในคาน คสล.
DB12mm.ยาว0.40m.@1.00m.

แป
จันทัน

คาน
คสล.

0.20

0.20

แบบขยายหัวเสารับโครงหลังคาเหล็ก
ไม่มีมาตราส่วน

Plate 200x200mm
THK. 6mm.
เหล็กยืนเสา คสล.
เชื่อมรอบเหล็กยืนกับ
Plate
เทคอนกรีตประเภท
หดตัวน้อย

คาน

การเสริมเหล็กพิเศษของงานพื้นสำเร็จ
กรณีที่รองรับภายนอก

คสล.

RB9mm. ยาว 0.80 m.@0.20
RB6mm@0.25#

0.10

ไม่มีมาตราส่วน

ไม่มีมาตราส่วน ไม่มีมาตราส่วน

คาน แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ
ด้านวางพาดคาน

แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ
ด้านวางขนานคาน

คอนกรีตทับหน้าหนา 5 cm.

คอนกรีตทับหน้าหนา 5 cm.
ครีบ คสล. หนา 0.10 m.
RB6mm@0.20#

Va
ry

ไม่มีมาตราส่วน
ครีบ คสล. กรณีพื้นสำเร็จวางต่างระดับ แบบขยายบ่าเสารับพื้นสำเร็จ

กรณีรับทางเดียว

RB9mm.@0.15

RB9mm.@มุม

0.0
5

0.3
0

0.10

กรณีรับสองทาง

RB9mm.@0.15

RB9mm.@มุมRB9mm.@มุม

ไม่มีมาตราส่วน

0.0
5

0.3
0

0.10
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การเสริมเหล็กคานกรณีต่างระดับ 0.05m.

เหล็กเสริมพิเศษเหล็กเสริมพิเศษ

5.00

0.33L 0.33L

Va
ry

0,75

30

ระยะฝังในคานข้างเคียง

ไม่มีมาตราส่วน

คาน

RB9mm. ยาว 0.80 m. @0.20
RB6mm@0.25#

คาน

การเสริมเหล็กพิเศษของงานพื้นสำเร็จ
กรณีที่รองรับภายใน กรณีที่รองรับภายนอก

คสล. คสล.

RB9mm. ยาว 0.80 m.@0.20
RB6mm@0.25#

L1/3
(ใช้คำที่มากกว่า)

การวางเหล็กแบบอย่างในคาน

ช่วงCLง

หมายเหตุ-ให้วางเหล็กเสริมดังแสดงนอกจากระบุในแบบ

150 50

'
50 150

100

L1

(ใช้คำที่มากกว่า)
หรือL1/3 L2/3

ช่วงLC
เหล็กเสริมพิเศษ

50 50 50150

H (น้อยสุด)
อย่างต่อเนื่องการทาบ

เกิน 600 ม.

รูปตัด ง-ง

2DB12
Hเมือ

สลับกัน

เพิ่ม

(ใช้คำที่มากกว่า)
L2/3หรือ

L2
L2/3 L3/3หรือ

L3

0.125L 0.125L 0.125L 0.125L

L1/4

(Extra Reinforcement)

เหล็กเสริมพิเศษ
(Extra Reinforcement)

เหล็กเสริมพิเศษ
(Extra Reinforcement)

เหล็กเสริมพิเศษ
(Extra Reinforcement)

เหล็กเสริมพิเศษ
(Extra Reinforcement)

0.125L

ไม่มีมาตราส่วน
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